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COMUNE DI MACERATA FELTRIA

Provincia di Pesaro e Urbino
Via G. Antimi n.14 - C.A.P. 61023
Codice Fiscale e Partita 1.V.A.00360620413

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE

E MIGLIORAMENTO ENERGETICO
IMPIANTI SPORTIVI IN LOC. PRATO

Integrazione e variazioni funzionali
PROGETTO ESECUTIVO
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TRIBUNA-SPOGLIATOI e SERVIZI
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
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Crono-Termostato ambiente con almeno due livelli
di temperatura (banda proporzionale 1°C)

valvole termostatiche

i

-
hd

RADIATORI

Rkt

RADIATORI TIPO FERROLI PROTEO
(Mod. PROTEO 800)

DISTANZE MINIME:

Elementi componibili in ALLUMINIO,

profondita 100, altezza 781, larghezza 80,
emissione nominale AT=50 °C (EN 442) 161 Watt,

contenuto d'acqua 0,50 litri - esponente caratt. (n) 1,354

COLLETTORI
Valvola automatica di sfogo per l'aria
C

Collettore complanare MODUL

—— attacchiditesta F
attacchi lateraliM
Rubinetti di intercettazione

TUBAZIONI

da pavimento 10/12 cm
da parete 5cm
Pot. termica
Corpo : Largh. totale Profondita Altezza totale
scaldante elementi AT=50°C
mm mm mm W
(1) 640 100 781 1288
) 240 100 781 483
3) 240 100 781 483
(4) 880 100 781 1771
(5) 880 100 781 1771
(6) 560 100 781 1127
) 880 100 781 1771
(®) 880 100 781 1771
(9) 560 100 781 1127
10 240 100 781 483
1) 320 100 781 644

Tubazioni di distribuzione Collettori - terminali riscaldanti

_ __ __| (andata + ritorno) in multistrato con un anima di alluminio saldato
isolate con guaina PE espanso a cellule chiuse auto-estiguenti

CL1 (anorma L.10/91)

diametro esterno x spessore 32 mm x 3 mm

Tubazioni di distribuzione Caldaia - Collettori

__ __ __ | (andata +ritorno) in multistrato con un anima di alluminio saldato
isolate con guaina PE espanso a cellule chiuse auto-estiguenti

CL1 (a norma L.10/91)

diametro esterno x spessore 16 mm x 2 mm

rampa esistente pendenza 4,0%

ISOLAMENTO TERMICO TUBAZIONI ACQUA CALDA

Impianto per riscaldamento qualsiasi diametro
Impianto ACS gualsiasi diametro

guaina isolante flessibile di elastomero espanso
conducibilita termica A = 0,004 W/mK
idoneita al passaggio di acqua refrigerata
(doppia barriera al vapore)

AMSTRONG AC/ACCOFLEX o similare

materiale coibente

tabella spessori isolante
) = diametro tubazioni mm
S = spessore isolante mm

TUBAZIONI CORRENTI IN PERCORSI esterni

SPESSORE MINIMO ISOLAMENTO TUBAZIONI PER ACQUA CALDA DI CIRCUITO, ACS E RI CIRCOLO
(100% SPESSORI TAB. B - DPR 421/93)

DIAMETRO TUBAZIONE DA ISOLARE

diametro D<20 20<®d<39 40<®<59 60<M<79 80<®<99 ®>100

S 20 30 40 50 55 55

TUBAZIONI CORRENTI IN PERCORSI interni (esclusa CT o locale Generatore)

SPESSORE MINIMO ISOLAMENTO TUBAZIONI PER ACQUA CALDA DI CIRCUITO, ACS E RI CIRCOLO
(100% SPESSORI TAB. B - DPR 421/93)

DIAMETRO TUBAZIONE DA ISOLARE

diametro »<20 20<®<39 40<P<59 60<dM<79 80<®<99 ®>100
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proiezione copertura
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